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国家强制性产品认证  

 试 验 报 告   
 

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他： 
 

申请编号：A2019CCC0305-3138119 

产品名称：自动转换开关电器 

   .型    号：TGLD-1000、TGLD-1250、TGLD-1600 

TGQKP-1000、TGQKP-1250、TGQKP-1600 

 

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司 

          （浙江方圆电气设备检测有限公司） 
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附 录 

 

序号 项目 变更前 变更后 

1 产品型号变更 
TGLD-1000、TGLD-1250、

TGLD-1600、 

TGLD-1000、TGLD-1250、

TGLD-1600、 

TGQKP-1000、TGQKP-1250、
TGQKP-1600 

2 
触头转换时间变

更 
0.65s±30% 0.60s±30% 

3 
转换动作时间变

更 
6.15s±10% 3.0s±10% 

4 返回转换时间 5.70s±10% 3.0s±10% 

5 总装图号变更 
2TZD.644.1044.1~6；

2TZD.644.1045.1~6； 

2TZD.644.1044.1~6；

2TZD.644.1045.1~6； 

2TZD.644.6011.1~6； 

2TZD.644.6012.1~6 

原 3C 认证情况：                              

原 3C 证书编号 2014010305674208 

原型式试验检测机构 

苏州电器科学研究院股份有限公司 报告编号 03601-A-13B3296-S 

浙江方圆检测集团股份有限公司 

（浙江方圆电气设备检测有限公司） 
报告编号 02401-1711902016-S 

备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 
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报 告 组 成 

报告内容 有无 页数 编号 

封面  1 02401-1911901042 

首页  1 02401-1911901042 

附页  1 02401-1911901042 

报告组成  1 02401-1911901042 

安全型式试验报告  11 02401-1911901042-S 

电磁兼容型式试验报告 / / / 

封底  1 02401-1911901042 

本报告由表中划  的所有内容组成. 

 

判定：  P  试验结果符合要求 

F  试验结果不符合要求 

N  要求不适用于该产品， 或不进行该项试验 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


